Tass Kozség Polgarmesterétol.

Eldterjesztés

Tass Ko6zség Onkormanyzata Képviseld-testiiletének 2021. augusztus 25-i iilésére.

Targy: vizikozmiivek gordiilé fejlesztési terve
Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A vizikozmi-szolgaltatasrol szolé 2011, évi CCIX. torvény (tovabbiakban: Vksztv.) 11§
rendelkezése szerint a vizi koézmi szolgiltatdas hosszi tAdvi biztosithatosaga eérdekében
vizikdzmii-rendszerenként tizendt éves 1dotavra gordild fejlesztési tervet kell késziten.

A Bacsviz Zrt. elkészitette a Dunai regionalis Tass-Kunszentmiklos-Szalkszentmarton-
Dunavecse-Apostag kézmiives ivovizellatas és Tass-Szalkszentmarton kozmiives ivovizellatas
2022-2036 idészakra vonatkozé gorduld fejlesztési tervét, melyeket mellékelten csatolok.

Mivel a vizikozmi-szolgaltatasrél sz616 2011. évi CCIX. torvény 11. § (4) bekezdése szerint a
Bécsviz Zrt. nyGjtja be engedélyezésre a gordild fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és
Kozmii-szabalyozasi Hivatal részére, ezért az onkormanyzat véleményezési joggal rendelkezik.

Az elkészitett gordiild fejlesztési terv beruhazasi terv részében a II. iitemben 2023-2026 évi
megvalositasi idészakban szerepel a Tass, Duna sor 2500 fm 090 KPE ivévizvezeték épitése.
Ezen beruhazis minél elébbi megvaldsitasa kiemelt érdeke Tass Kozség Onkormanyzatanak,
mivel ezzel valésithaté meg évtizedek ota ellatatlan ingatlanok vizellatisa. A Bacsviz Zrt-vel
folytatott elozetes egyeztetések soran ezen beruhazas még az I. itemben szerepelt 2022. évi
megvaldsitassal €s szeretném, ha gordiil§ fejlesztési tervben is ez szerepelne.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az elOterjesztést vitassa meg és a hatarozat-

tervezetnek megfelelden hozza meg do

polgarmester

Tass, 2021. augusztus 19.



Tass Kozség Jegyzojétol.

Hatarozat-tervezet

Tass Kozség Onkormanyzata Képviselé-testiiletének 2021. augusztus 26-i iilésére

........ /2021.(VII1.25.) hatarozat: vizikézmiivek gordiild fejlesztési terve

Hatarozat

1./Tass Kozség Onkormanyzatanak Képviseld-testiilete Gigy hataroz,
hogy a Bacsviz Zrt altal elkészitett Tass-Kunszentmiklos-
Szalkszentmarton-Dunavecse-Apostag  kozmives ivoviz  ellatasat
szolgalé vizi kozmi rendszer 2022-2036 iddszakra vonatkozo gordiild
fejlesztési tervben kéri modositani, hogy a beruhazasi tervben a Il. iitem
8. pontjaban szerepld alabbi beruhazas keruljon ataz I. itembe.

,» Tass, Duna sor 2500 fm ©90 KPE ivoviz gerincvezetékek épitését
tervezi az Onkormanyzat ellatatlan ingatlanok vizellatasa céljabol. A
vezetéképités vizjogi létesitési engedélyes terv, valamint ez alapjan
kiadott vizjogi 1étesitési engedély alapjan fog megvaldsulni.”

2./ Tass Kozség Onkorményzatanak Képvisel6-testiilete a Bacsviz Zrt.
altal elkészitett Tass-Szalkszentmarton kézmiives szennyvizelvezetés és
-tisztitas vizikézm( rendszer 2022-2036 idészakra vonatkozd gordild
fejlesztési terveben foglaltakkal egyeteért.

Hat id(’S 202] 5zeptember 20.

Hatarozatrol értesiilnek:
s Balintné dr. Mag Melinda jegyzo
= Czéganyneé Veégh Erika gaz. ugyintézd
* BACSVIZ

Tass, 2021. augusztus 19.
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Balintné dr. Mag Melinda
jegyzd N+ .
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1. Alapadatok

Vizikézmi rendszer azonositoja: 2402
Vizikézmu rendszer kodja: 21-20525-1-002-00-10
Ellatasért felelos megnevezése: Tass Kozség Onkormanyzat

Szalkszentmarton Kozség Onkormanyzat
Vizikozmii-szolgaltatd megnevezése:; BACSVIZ Zrt,
Vizikozmii-szolgaltatasi 4gazat megnevezése:  csatornaszolgaltatas

Uzemeltetés formaja: bériizemeltetés

2. Bevezetés.

Jelen gordiilo fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizikézmu-szolgaltatasrol szélo 2011.
évi CCIX. torvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (I. 27.) Kormanyrendelet,
valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan kerilt 6sszeallitasra.

A GFT a vizikdzmi-szolgaltatas hosszi tava biztosithatosaga érdekében — a fenntarthatd
fejlodés szempontjaira tekintettel — tizendt éves 1dotavra késziilt, mely fel(jitasi és potlasi
tervbdl, valamint beruhazasi tervbdl all és harom idbeli Gitemben tartalmazza a kovetkezd 15
évre vonatkozo elvégzendd feladatokat, forrasigényeket:

I item: egy éves id6tartam, 2022. évben elvégzendo fejlesztések és koltségkalkulaciok.

II. item: a 2-S. évek kozotti idotartam, 2023-2026. években elvégzend6 fejlesztések és
koltségbecslések.

II. utem: a 6-15. évek kozotti idétartam, 2027-2036. években elvégzendo fejlesztések és
koltségbecslések.

3. Az iizemeltetett vizikzmii-rendszer bemutatasa és fobb miiszaki paraméterei

A vizikozmii-rendszer statisztikai adatai:
Szennyvizcsatorna-halozat adatai

Uzemeld szennyvizcsatorna bekotések szama 2438 db
Szennyvizcsatorna kora 19 év
Szennyvizcsatorna hossza 73,432 km
SzennyvizatemelOk szama 30db

A szennyviztisztitasi technolégia 700 m¥/d, 4250 LEE befogaddképességii.

A szennyviz nyomoévezetéken kozvetlenil érkezik a racsra. A gépi racs also perforalt
szlir6hengere a ,,csatorna-doboz” fenéklemezén tamaszkodik. A vizszintessel szoget bezard
tengelyli berendezés a szurGhengert kdvetden zart hengeres , préselé-felhordd” szakasszal
folytatédik az urité garatig. A tisztito — felhordd — préselé funkciot ellatd csigalevélsort a
berendezés fels6 pereméhez csatlakozo villamos hajtomili mozgatja. A forgod csigalevél
perforalt dobban mozgé szakaszdn muanyag kefesor segiti a hatékony tisztitdst. A gépirdcs
perforalt sziir6lemezét az atfolyé szennyvizben levd szilard szennyezdédések eltomik, igy
annak ateresztd képessége csokken, aminek kovetkeztében a felvizszint megemelkedik és
elérve a bekapcsoldsi szintet a sziir6dobot tisztitd csigalevelek forgdsa megindul. A
levalasztott darabos szennyezodés automatikusan a hulladékgytjtobe keriil. A racsszemét
szukség esetén klormésszel kezelhetd.
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A racsrél érkezd szennyviz egy kétkamras légbefuvasos uszadékfogoba jut, ahol megtorténik
a szemcsés és a feluszo szennyez6 anyagok levalasztasa. A szennyviz a levegdztetett kamraba
érkezik €és hosszanti iranyban halad végig. A légbefuvas révén a kamraban spiralis aramlas
alakul ki, amely a szemesés &g a feliezo szennyezodéseket a meriilofallal elvalagztott kamraba
sodorja. A kiulepedett homok iddszakonként szippantdkocsival kiszippanthat6 (a uszadékfogd
addig kiiktatasra keriil). Az Osszegyult felusz0 szennyezOdés a vizszint i1doleges
felduzzasztasa mellett kézi szerszammal a gy(jtékamraba fo6lozhetd, ahonnan az a kamra
megtelése utan szintén kiszippanthaté. Az uszadékfogoba torténik a foszforkicsapatashoz
szilkséges vegyszeradagolas is.

A szennyviz biologiai tisztitasa a kombinalt mitargy eleveniszapos terében valosul meg. Az
eleveniszapos medence levegdztetése finombuborékos eljarassal torténik, a szennyviz jobb
atkeveredését, a kiiilepedés megakadalyozasat kiilon keverdk biztositjadk. A keverdvel
kombinalt levegdztetés egyben a légbevitel hatasfokat is noveli. A levegGbevitel id6ben
torténd valtoztatasaval szimultan nitrifikacié és denitrifikacié illetdleg részleges biolégiai
foszforeltavolitas is megvalosul.

A leveg6bevitel vezérlése a medencében elhelyezett oldott oxigén-mérd szonda altal mért adat
alapjan térténik, lehetdség van azonban direkt beavatkozasra is.

A szennyviz-eleveniszap elegy a levegdztetd térbol a kozponti osztoban elhelyezett csoveken
keresztiil a kombinalt miitargyon beliil kialakitott utoiilepitd terekbe jut, ahol megtorténik a
fazis szétvalasztas.

Az utoulepité terekben killlepedett iszapot szakaszos miikodésii programvezérelt
mamutszivattytk juttatjak vissza a levegoztetd térbe (recirkulacio), illetéleg a recirkulacios
iszapvezeték elzaroszerelvényének zarasaval és a folosiszap vezeték elzaroszerelvényének
nyitasaval a folosiszap az iszapsiloba juttathato.

A tisztitott szennyviz a perforalt, vizelvezetd csoveken keresztiil az iilepitdé kozepén
kialakitott kézépsé koérvalyiba jut, majd gravitacids csovezetékszakaszon keresztil keriil
bevezetésre a kombinalt miitargy kozepén 1évé osztdé mutargy tisztavizes rekeszébe, innen
pedig a fertOtlenitd miitargyba, majd a befogaddba.

4. Felhjitas-potlasi terv

A Gordild fejlesztési terv a 2022 — 2036 idészakra vonatkozd felhjitasok és pétlasok
oOsszefoglalo tablazatat az 1. szama melléklet tartalmazza.

I iditem

1. MEKH és Katasztrofavédelmi hatosagi eljarasi dij

2. Kezel6épiilet felujitas szennyviztisztité telepen

A kezel6épulet 2002-ben épiilt, a belsé falak festése és a vizesblokkok, oltozék teljes
felujitasa szikségessé valt.

3. LevegOzteto elemek bovitése szennyviztisztito telepen

Ezen berendezések szakaszos uzemben, de Iényegében folyamatosan végzik a levegd
befuvatasat. A szallitott meleg levegd hatasara a levegdztetd rendszer milanyag és gumi
elemei, természetes modon eloregszenek, repedeznek, anyagvastagsaguk és erdsségiik
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csokken, konnyebben ki vannak téve egy esetleges torésnek, sérilésnek. Az igy
elhasznalodott rendszer elemei fel nem 1jithatok, ezért potlasuk indokolt

4. Szivattyu és keverd potlasok és felujitasok halozaton és szennyviztisztito telepen

A szennyvizatemel6kben uzemelé szivattyGk nehéz korulmények kozott iizemeld
berendezések, jellemzden hosszi tuzemidOket teljesitenck. Meghibasodasuk esetén a
javitasukat sok esetben csak feljitassal lehet megvaldsitani, mivel altalaban cserélni kell
a tomitéseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitis vagy a felljitas gazdasagosan nem
végezhet( el, a szivattyuk potlasat kell elvégezni. Az lizemeltetés folyamatos fenntartasa
miatt a meghibasodott szivattyik felyitasa, potlasa indokolt

5. Vezérlészekrény felujitas szennyvizcsatorna halozaton

A szennyvizatemel0kn€l mikodo iranyitastechnikai rendszer PLC-b6l, switch-bél,
levalasztobol, vezetékezésbol épiil fel. Az emlitett berendezések elavultak, a
vezérloszekrények elveszitették por és vizzard képességiliket. Az informatikai és
iranyitastechnikai rendszerek folyamatosan fejlédnek, a hatékonysag miatt ezzel a
fejlodéssel 1épést kell tartani, ezért a vezérldszekrények komplett felijitasa indokolt.

6. Fuvo csere szennyviztisztito telepen

A telepen tizemel6 légfuvé berendezések végzik a biologia tisztitist végzé eleveniszap
levegdvel torténd ellatasat. A jelenlegi Robuschi tipusu fuvok viszonylag sok tizemorat
mikddnek nagy fordulatszamon, emiatt nagy terhelésnek vannak kitéve az alkatrészeik.
Természetes elhasznal6dasbél, kopasbdl adédéan ezeknek a berendezéseknek a hatasfoka
folyamatosan csokken. A beszerezheté fiivo berendezések hatasfoka folyamatosan javul,
igy energiahatékonysagi okokbol is indokolt az régi, elavult fuvok potlasa

7. Rendkiviili helyzetb6l adoédo azonnali feladatok

Az elére nem lathato, havaria jelleggel bekovetkezo, felwjitast, potlast igénylo feladatokra
kulonitjik el az egyéb felujitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-4t.

titem

8. Csatornahaldzat feldjitas

A szennyvizcsatorna halozatok a szennyviz tovabbitasa kozben fokozottan ki vannak téve
a szennyvizben el6fordulo, illetve a leveg6tol elzart koriilmények kovetkeztében kialakulo
szennyezoOanyagok (pl. kénhidrogén gazok, savak) karos hatasainak.

Ezen anyagok a szennyvizcsatornakat, illetve a tisztitasukra szolgalo aknakat lassan, de
folyamatosan karositjak, a csofal anyagat gyengitik, beton korr6ziot okoznak az aknak
belso falan. A csatornahalézatok allapota — tekintettel arra, hogy ezek a felszin alatt
helyezkednek el — nehezen nyomon kovethetd, sok esetben csak a meghibasodas
kialakulasakor valik egyértelm{ivé.

A korabbi évek iizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi statisztikak alapjan
evrol évre sziikséges egyes gerincesatorna szakaszok, illetve bekotévezetékek felljitasa.

A jelen GFT II. utemében, a tervezett keretbél hozzavetélegesen 1 km csatornahalozat
felujitasat végezziik el.

4/7
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9. Kezeldépiilet feljitas szennyviztisztito telepen

A kezeldépiilet helyiségeinek idészakos festése, és a nyilaszarok mazolasa indokolt, annak
érdekében, hogy a megfelel6 munkahelyi feltételek biztositva legyenek.

10. Gépészeti felujitas szennyviztisztitd telepen

A szennyviztisztitd telepeken, a beépitett gépészeti elemek pl. technologiai csévezetékek,
szerelvények, a kiilénbozd egységek gépészeti elemei (racsok, kotrok, stb.), a szennyviz
tovabbitasa kozben fokozottan ki vannak téve a szennyvizben el6forduld, illetve a
leveg6tdl elzart korilmények kovetkeztében kialakuld szennyezdanyagok (pl.
kénhidrogén gazok, savak) karos hatasainak, valamint a szennyvizben jelentds
mennyiségi homok — apré szemcséinek kévetkeztében — rendkivil nagy koptatd
hatasanak.

Ezen anyagok a beépitett szivattyukat és egyéb gépészeti elemeket folyamatosan
karositjak, koptatjak. A gépészeti pébtlasokat, feljitasokat a berendezések
rendeltetésszert hasznalatabol fakadé anyagkopés, valamint a korr6zid és a természetes
fizikai elhasznalodas miatt, a berendezések rendeltetésszerli hasznalat id6tartamanak
meghosszabbitasa miatt kell megtenniink. Nem hatarozhaté meg pontosan elére, melyik
berendezés felljitasa, potlasa valik szitkségessé.

11. Szivattyu és keverd pétlasok és felujitasok halozaton és szennyviztisztitod telepen

A szennyvizatemeldkben iizemel$ szivattyik nehéz korilmeények kozott tuzemeld
berendezések, jellemzben hosszii tizemidéket teljesitenek. Meghibasodasuk esetén a
javitasukat sok esetben csak felujitassal lehet megvalositani, mivel altalaban cserélni kell
a tomitéseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitds vagy a fel(jitds gazdasagosan nem
végezhetd el, a szivattylik potlasat kell elvégezni. Az iizemeltetés folyamatos fenntartasa
miatt a meghibasodott szivattyuk felgjitasa, potlasa indokolt.

12. Rendkiviili helyzetbél ad6déd azonnali feladatok

Az eldre nem lathatd, havaria jelleggel bekovetkezo, felujitast, potlast igénylo feladatokra
kulonitjik el az egyéb felhjitasokra, potlasokra tervezett 6sszeg maximum 15 %-at.

titem

13, Csatornahalézat felujitas

A szennyvizcsatorna halozatok a szennyviz tovabbitasa kézben fokozottan ki vannak téve
a szennyvizben eléfordulo, illetve a levegétdl elzart korulmenyek kovetkeztében kialakulo
szennyezoanyagok (pl. kénhidrogén gazok, savak) karos hatasainak.

Ezen anyagok a szennyvizcsatornakat, illetve a tisztitasukra szolgalo aknakat lassan, de
folyamatosan karositjak, a cséfal anyagat gyengitik, beton korr6ziot okoznak az aknak
belsé falan. A csatornahalozatok allapota — tekintettel arra, hogy ezek a felszin alatt
helyezkednek el — nehezen nyomon kovethetd, sok esetben csak a meghibasodas
kialakulasakor valik egyértelmuiivé.

A korabbi évek lizemeltetési tapasztalatai, valamint a meghibasodasi statisztikak alapjan
évrol évre szilkséges egyes gerinccsatorna szakaszok, illetve bekotdvezetékek felujitasa.

A jelen GFT III. iitemében, a tervezett keretbl hozzavet6legesen 1,3 km csatornahal6zat
felujitasat végezzik el.

14. Fhvok felhjitasa

A telepen iizemeld 1égfuvo berendezések végzik a biologia tisztitast végzd eleveniszap
levegbvel toriéné ellatasat. A jelenlegi Robuschi tipusu fuvok viszonylag sok uzemorat

S5
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miikddnek nagy fordulatszaimon, emiatt nagy terhelésnek vannak kitéve az alkatrészeik.
Természetes elhasznalodasbol, kopasbél adédéan ezeknek a berendezéseknek a hatasfoka
folyamatosan csokken. A beszerezheté fuvo berendezések hatasfoka folyamatosan javul,
igy energiahatékonysagi okokbél is indokolt az régi, elavult fivék pétlasa

I5. Szivattyu és keverd potlasok és feltjitasok halézaton és szennyviztisztit telepen

A szennyvizatemeldkben iizemeld szivattyik nehéz korilmények kozétt tizemeld
berendezések, jellemzben hosszi iizemiddket teljesitenck. Meghibasodasuk esetén a
javitasukat sok esetben csak felujitdssal lehet megvalésitani, mivel altalaban cserélni kell
a tomiteseket, csapagyakat is. Amennyiben a javitas vagy a felujitas gazdasigosan nem
végezhet6 el, a szivattyuk p6tlasat kell elvégezni. Az iizemeltetés folyamatos fenntartasa
miatt a meghibasodott szivattylk feltjitasa, pétlasa indokolt.

16. Rendkiviili helyzetbdl adédé azonnali feladatok
Az el6re nem lathatd, havaria jelleggel bekdvetkezd, felujitast, pétlast igényld feladatokra
kulonitjitk el az egyéb feltjitasokra, potlasokra tervezett osszeg maximum 15 %-4t.

S. Beruhazasi tery

L iitem
1. MEKH és Katasztrofavédelmi hat6sagi eljarasi dij
2. AtemelSk bekeritése, térkovezése

A szennyvizatemelOk veszélyes iizemi teriiletként vannak jelen a kozteriileteken. Ahhoz,
hogy elkeriiljiik a baleseteket és a rongalasokat, meg kell akadalyozni az idegenek
behatolasat, ezért az atemeldk kdrbekeritése indokolt. A korbe keritett teriilet hatékony és
biztonsagos karbantartasa miatt térké burkolat kiépitése szikséges.

11 111 iitem
Az ellatasért felelosnek a tervezési idoszakra vonatkozon beruhazasi igénye nem ismert.

A szennyvizesatorna halézat kiépitettsége megfeleld, a szennyviztisztité telep a
kibocsatasi hatarértékeket be tudja tartani, igy beruhézasra nincs sziikség.



TASS-SZALKSZENTMARTON KOZMUVES

. % i GORDULO FEJLESZTESI TERV 2022-2036
( I BaCcsviz

iz- 85 Csatornaszolgaltato Zrt

SZENNYVIZELVEZETES ES - TISZTITAS

6. Rendelkezésre all6 forrasok bemutatisa

717

Athozott s 46 936 12 192 36 479
Bérleti dij 81 936 27 322 109 287 273 217
VK elsz. értékcsdkkenés *

Uzemeltet6i forras

Vizikbzmd-fejlesztési

hozzajarulas

Forras atcsoportositas

Lakossagi éneré

Onkormanyzati forras 0 0 0
Palyazati forras 0 0 0
Rendelkezésre allé

Ry TorrEs 74 258 121 479 309696
Tervezett felGjitas, pétias 50 033 85 000 140 000
felhasznalas

Tervezett beruhazas

felhasznélas 125 . 9
Maradvany 12 192 36 479 169 696

7. Mellékletek

1. Felujitasi és potlasi terv 2022-2036 dsszefoglalé tablazat (I, 11, III iitem)

2. Beruhazasok osszefoglalo tablazata
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Eves bérleti dij:

Athozott

27 322 eFt

46 936

12 192

36 479

Bérleti dij

81936

27 322

109 287

273 217

Uzemeltetsi forras

VK elsz. értékcsdkkenés *

Vizikézmi-fejlesztési
hozzajarulas

Forras atcsoportositas

Lakossagi 6neré

-35 000

Onkormanyzati forras

0

0

0

Palyazati forras

0

0

0

Rendelkezésre all6
gongyolt forras

74 258

121 479

309 696

Tervezett felujitas, poétlas
felhasznalas

46 936

50 033

85 000

140 000

Tervezett beruhazas
felhasznalas

Maradvany

12 033

0

0

[ wom

12 192

36 479

169 696

*vagyonkezelés idészakaban elszamolt, az ellatasért felelésok részére
penzigyileg atadott fel nem hasznalt értékcsokkenési leiras 6sszege
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SZALKSZENTMARTON-TASS KOZMUVES IVOVIZELLATAS

1 Alapadatok
Vizikézm( rendszer azonositéja: 1401
Vizik6zm( rendszer kodja: 11-28130-1-005-00-05

Ellatasért felelés(6k) megnevezése: Apostag Kozség Onkormanyzata
Dunavecse Varos Onkormanyzata
Kunszentmiklés Varos Onkormanyzata
Szalkszentmarton Kézség Onkormanyzata
Tass Kézség Onkormanyzata

VizikézmU-szolgaltaté megnevezése: BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaltaté Zrt.

Vizikézmu-szolgaltatasi agazat
megnevezése: kézmlves ivévizellatas

Uzemeltetés forméja: bérlizemeltetés

2 Bevezetés

Jelen goérdulé fejlesztési terv (a tovabbiakban: GFT) a vizik6zm(-szolgaltatasrél szolo
2011. évi CCIX. térvény (a tovabbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (ll. 27.)
Kormanyrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapjan kerult
Osszeallitasra.

A GFT a vizikézm(-szolgaltatdas hosszU tava biztosithatéséga érdekében — a
fenntarthaté fejlédés szempontjaira tekintettel — tizentét éves id6tavra készult, mely
feldjitasi és potlasi tervbél, valamint beruhazasi tervbél all és harom idébeli Gtemben
tartalmazza a kévetkezd 15 évre vonatkozo elvégzendd feladatokat, forrasigényeket:

| Otem: egy éves idotartam, 2022. évben elvégzendd fejlesztések és
koltségkalkulaciok.

Il. item: a 2-5. évek koOzotti id6tartam, 2023-2026. években elvégzendd
fejlesztések és koéltségbecslések.

. Gtem: a 6-15. évek kozotti idotartam, 2027-2036. években elvégzendd
fejlesztések és koltségbecslések.

3 Az lizemeltetett vizik6zmi-rendszerek bemutatasa és fé6bb miszaki
parameéterei

3.1 Dunai kistérségi vizellaté rendszer
A kistérségi vizmU az alabbi telepulések:

—  Kunszentmiklés

— Tass

- Szalkszentmarton
— Dunavecse

— Apostag

- Apgj

és az alabbi lakott telepllésrészek:

- Tass udulé
—  Kunszentmiklés-Kunbabony vizellatasat biztositja.
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A kistérségi vizikdzm( rendszerrdl vizatadas térténik:

- Apgj
- Kunadacs

— Kunpeszeér
Szabadszallas telepulések vizellatd rendszereire.

3.2 Vizellaté rendszer altalanos ismertetése

Vizikényvi szam: I/796

Vizjogi Uzemeltetési

engedély szama: 35300/6089-47/2015. alt.
Vizml(telep cime: 6098 Tass, Dunai Ut 0194/5 hrsz.
Vizm( mértékadd kapacitdésa:  8.000 m3/d

Eves lekotott vizmennyiség: 1.350.000 m?

3.3 Vizszerzés

A Dunai Kistérségi Regionalis vizellatd rendszer fé vizbazisa Tasstdl nyugatra,
Gudmon-foknal a Duna-partjan talalhatdé, ahol a 11 db parti szGrésu csokatbdl
jelenleg 6 db Uzemel.

3.4 Viztisztitas

3.4.1 Oxidacio

Az oxidaciot a zart, nyomas alatti légoxidacios tartaly vegzi. Az oxidacios levegd
eldallitasara kompresszorok vannak beépitve.

3.4.2 Szirés

A nyersvizben |év6 oldott Fe és Mn-ion oxidalasa soran keletkezd vas- és
mangancsapadék eltavolitasat a fekvd elrendezésl két, fuggetlen kamraval
rendelkezd kvarchomok téltésd gyorsszird végzi.

A sorba kotott szirbkamrak a levegd bekevert tartaly a viztermel6 kutak es a
viztarolé6 medencék allvanycsdve egy hidraulikai rendszert alkot.

3.4.3 Ulepités

A vas-es mangantalanitd szurék oOblitése soran magas lebegbanyag tartaimu
technolégiai hulladékviz keletkezik, mely az Ulepitd téba kerdl.

3.4.4 Szikkaszté to

Az Ulepitd tébol a foloés viz gravitaciés uUton jut a féld medrl szikkasztd tdba,
amelynek a befogaddja a Dabas-Tass csatorna.

3.4.5 Fertbtlenités
A gaztalanitott viz fertétlenitése klérgaz adagolasaval térténik.
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3.4.6 Terszini tarozo

A Gudmon-foki vizmltelepen a szlrt viz taroldsdra 2 db egyenként 750 m?3
kapacitasl, kér alaprajzi vasbeton, medence épilt. A tarozok egymastdl fuggetlen,
kulon tolthetd, Uritd és tulfolyd vezetékkel van ellatva.

3.4.7 Nyomasfokozas

A haldzati vizellatd szivattyuk (nyomokdpenyes EMU buvarszivattyuk) egy NA 700
méret(, a viztarolé medencékbdl kivehetd, kdzds szivovezetékbe csatlakoznak.

3.5 Vizelosztas

A rendszerhez tartozd telepllések tavvezetékkel vannak &sszekdtve. A
telepuléseken zomeében korvezetékes rendszerl eloszto haldzat talalhato.

A rendszer tavvezetékei NA 400-300-250-200 mm meéretu vezeték.

3.5.1 Vizhal6zat

A telepulések eloszté haldzata NA 80-200 mm kéz6tt valtozik, anyaga KM-PVC,
KPE és azbesztcement nyomaocso.

A telepulésen a kiépitett vizhalézat kérvezetékes rendszer(.

3.5.2 Viztorony

A viztornyok biztositjdk a regiondlis halézaton az egyenletes nyomast és a tlzoltasi
celu viz tarolasat.

Kunszentmiklési viztorony

Viztarolas a teleplilés belteriletén, a Vasar-téren megépitett 500 m3-es viztoronyban
torténik.

Dunavecsei viztorony

Viztarolds a telepllés kilteriiletén megépitett 1.000 m3 téroldé kapacitasu
viztoronyban tortenik.

4 Felajitas-potlasi terv

A GOrdulbé Fejlesztési Terv 2022-2036 idoszakra vonatkozo felujitasok es potiasok
bsszefoglalé tablazatat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

.  Utem 2022

1. Eljarasi dij
A Magyar Energetikai és Kézmu-szabalyozasi Hivatal, valamint az Orszagos
Katasztrofavédelmi Hivatal engedeélyezési, jovahagyasi eljarasanak dija a

vizikbzmu-szolgaltatasrol szolé 2011. évi CCIX. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol 58/2013. (Il. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapjan.

2. Bekétévezeték cserék, csomébpontok, tlizesap-csomaépontok felljitasa

A bekétévezetékek meghibasodasa a vezetékek kora és a talajadottsagok miatt
nagy szamban eléfordul. Az ilyen jellegd meghibasodasok esetén a
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bekotbvezetékek telies felljitasat tervezzik. A bekotOvezetekek anyaga
horganyzott acél %’-2" atmérében, melyeket @ 25-@ 63 KPE vezeteékekre
tervezzUk cseréini.

Az elézb évek tapasztalata alapjan bekétévezeték cserét az alabbiak szerint
tervezink:

- Kunszentmiklos 20 db
- Tass S5db
- Szalkszentmarton 5db
- Dunavecse 10 db
- Apostag S db

2.1.Az ivovizhalozat elzaré szerelvényei jellemzoen fémzarasu tomszelenceés

toldzarak NA 80 — NA 400 atmérd tartomanyban. A halézat szakaszolasa és a
vizveszteség csokkentése érdekében tervezzik a korszer(tlen tolézarak gumi
ékzarasu tolozarakra cserélését.

Az el6z0 évek tapasztalata alapjan tolézar cserét az alabbiak szerint tervezink:

- Kunszentmiklés 5db
- Tass 2db
- Szalkszentmarton 2db
- Dunavecse 2db
- Apostag 2db

2.2.A tlizoltoviz ellatds biztonsaga érdekében a cserére érett foldalatti tizcsapokat

az Uzembiztosabb fold feletti tizcsapokra tervezzik kicserélni.
Az elézd évek tapasztalata alapjan tlizcsap cserét az alabbiak szerint tervezink:

- Kunszentmiklos 5db
- Tass 2db
- Szalkszentmarton 2db
- Dunavecse 2db
- Apostag 2db

Rendkivili helyzetbd adédé azonnali feladatok

A tervezési idészakban elére nem lathaté kértlmények, a vizellatas biztonsagat
veszélyeztetd rendkivili helyzetb6l adédd azonnali feladatok jelentkezése miatt
az érintett haldzati elemek felljitasa elstdleges prioritasu

A kutak felljitésat azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan
vizellatds biztosithatésaga érdekében elengedhetetlen a F-3 és a IlI/5. jeld
figyelékutak felljitasa, melynek megvaldsitési médja a kutszerkezet mulszaki
allapotéanak fuggvényében melléfurésos felujitas lehet.

Tass, Gudmon-fok kuttelep 4, 5, 6 sz. kutaknak betonkorréziés hibéinak javitasa,
belsd vizzaré bevonat készitése, aknafedlapok és szénacél kutfejgépészeti
elemek festése; az 5. és 6. sz. kit fédémének és prizmajanak felujitasa.

utem 2023-2026
Bekétdvezeték cserék, csomopontok, tlzcsap-csomdpontok felujitasa

A korabbi évek meghibasodasi statisztikaja alapjan a telepulések vizhalbzatain
vizbekoétés, vizhaldzati csomopont és halézati  elemek  rendkivili
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meghibasodaséra kell szamitani. A rendkivili meghibasodasok a vizellatas
biztonsagat veszélyeztetik ezért az érintett halézati elemek felljitdsa elsddleges
prioritasu.

7. Dunavecse, Véczi Mihaly utcéban 1évé NA 100 ac. anyagu, 100 fm hosszusagu
ivovizvezeték DN 110 KPE anyagura torténd cseréje hibastatisztikai adatok
elemzésének eredménye (nagyszamu meghibasodas), valamint a vezeték kora
(kb. 50 év) miatt indokolt. A vezetékrekonstrukcio vizjogi létesitesi engedélyes
terv, valamint ez alapjan kiadott vizjogi |étesitési engedély alapjan fog
megvaldsulni.

8. Dunavecse, Rakéczi Ferenc utcaban 16vé NA 80 ac. anyagu, 350 fm hosszusagu
ivovizvezeték DN 110 KPE anyagura torténd cseréje hibastatisztikai adatok
elemzésének eredménye (nagyszamu meghibasodas), valamint a vezeték kora
(kb. 50 év) miatt indokolt. A vezetékrekonstrukcid vizjogi létesitési engedelyes
terv, valamint ez alapjan kiadott vizjogi |étesitési engedély alapjan fog
megvalosulni.

9. A Tass, Gudmon-fok kuttelep T3., T6. sz. kutak kapcsoloszekrényeinek felljitasa
szukséges.

10.A vizm(telep kimend aknajaban lévo vizvezetékek a vizmuteleppel egyiddsek, 25
évesek, korrodaltak, emiatt cseréjuk szikségessé valt.

11.A Tass-Gudmon foki vizmlgéphazban harom vezérlészekrény cseréje valt
szukségessé korrodaltsag és szabvanyossagi elGirasok miatt.

12.A Tass, Gudmon-fok 12, 13, 14, 15 sz. kutak bekétédtjainak kiépitése
szUkségessé valt a megkozelithetdség erdekeben.

13.Vizhalozat rekonstrukcié Kunszentmiklés

A telepulés elosztd haldzata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek
cseréjét kozéptdvon folyamatosan tervezzik. A cserélendé szakaszok
kivalasztdsa meghibdsodési statisztikai és egyéb szempontok figyelembe
vételével torténik. A kivalasztott szakaszok felljitdsara vizjogi engedélyes tervet
készitiink. Kézéptavon Kunszentmikléson 5852 fm kivaltasat tervezzuk.

14 Vizhalozat rekonstrukcio Tass

A telepulés elosztd haldzata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek
cseréjét kozeéptavon folyamatosan tervezzik. A cserélend0 szakaszok
kivélasztdsa meghibasodési statisztikai és egyéb szempontok figyelembe

vételével torténik. A kivalasztott szakaszok felujitasara vizjogi engedélyes tervet
készitink. K6zéptavon Tass telepulésen 5024 fm kivaltasat tervezzuk.

15.Vizhalozat rekonstrukcid Szalkszentmarton

A telepilés elosztd halbzata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek
cseréjét kdézéptavon folyamatosan tervezzik. A cserélendd szakaszok
kivalasztasa meghibdsodési statisztikai és egyéb szempontok figyelembe
vételével torténik. A kivalasztott szakaszok felljitasara vizjogi engedélyes tervet
készitink. Kézéptavon Szalkszentmiarton telepulésen 3212 fm kivaltasat
tervezzuk.

16.Vizhaldzat rekonstrukcié Dunavecse
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A telepullés eloszto haldzata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek
cseréjét kozéptavon folyamatosan tervezzik. A cserélendd szakaszok
kivalasztasa meghibasodasi statisztikai és egyéb szempontok figyelembe
veételével torténik. A kivalasztott szakaszok felujitéasara vizjogi engedélyes tervet
készitliink. Kézéptavon Dunavecse telepilésen 2968 fm kivaltasat tervezzik.

17 .Vizhalbzat rekonstrukcid Apostag

A telepulés eloszto haldzata jelentds szazalékban azbesztcement anyagu melyek
cseréjét koézéptavon folyamatosan tervezzuk. A cserélendd szakaszok
kivalasztasa meghibasodasi statisztikai és egyéb szempontok figyelembe
vételével torténik. A kivalasztott szakaszok felujitésara vizjogi engedélyes tervet
készitlnk. Kézéptavon Apostag teleptilésen 788 fm kivaltasat tervezzik

lll. Gtem 2027-2036

18.A bekdtbvezeték cserék, csomopont felljitasok hosszitavon is tervezésre
kerllnek az |.-Il. Gtemben leirtakhoz hasonldan.

19. Tass, Gudmon-fok csdpince technolégiai csévezetékek rekonstrukeidja.

20.Tass, Gudmon-fok parti ut és a T-2/A., T-3,, T-4., T-5.,, T6. és T-11. j. kutak
bekotd dtjanak (hrsz: 0181/8 és a 0181/5) betonozasa ténkrement, feldjitasa
szUkséges.

21.Tass, Gudmon-fok a vizkezelési technolégia megfeleld hatasfokanak
biztosithatésaga érdekében szikséges az 1. szamu szlirékamraban 1évé téltet
cseréje.

22.A Gudmon-foki vizmUtelepen lévé D 700 szénacél anyagu 15,0 fm hosszuséagu
szivovezeték az 1990-es évek elején |étesult, a hosszu Uzemidé alatt mUszaki
allapota jelentésen megromlott, a vezeték korrodalédott, ezért savalld acél
anyagu vezetékre térténd kivaltasa sziikséges.

23.A kutak felljitasat azok élemedett kora indokolja. A folyamatos és zavartalan
vizellatas biztosithatésaga érdekében elengedhetetlen a kutak felljitasa, melynek
megvalositasi modja a kutszerkezet muszaki allapotanak fluggvényében
melléfurasos felljitas lehet.

24 Az (1zembiztonsag és az energetikai hatékonysag ndvelése érdekében szikséges
az elavult kutgépészeti szerelvények cseréje, valamint az iranyitastechnikai
berendezesek korszerdsitese.

25.A magastarozo felujitasa a kedvezO muszaki allapot fenntarthatosaga miatt
szllkséges. A feljjitasi munka a mltargy egyes részelemeinek muszaki
allapotatol fuggden lehet: toronyszar kulsO / bels® festése, a viztér belsd
feluletvédelmének, illetve kulsd burkolatanak felujitasa, valamint elektronikai és
iranyitastechnikai korszerUsités.

26.A térszini taroz6 felujitasa a kedvezd muszaki allapot fenntarthatésaga miatt
szUkséges. A felljitdsi munka soran a viztér belsd feltletvédelmének, illetve a
nyilaszarok felujitasa valhat szukségesse.

27.A vizmltelep és a -géphaz felljitasa a kedvezd mulszaki allapot hosszu tavu
megbrzése miatt szikséges. A muszaki allapot fuggvényében az ingatlant
kértlvevd kerités felljitdsa, az ingatlan nyilaszaréinak és fédémjének cseréje,
valamint az elektromos haldzat rekonstrukcidja valhat szuksegesse.
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Viz- és Ceatornaszolgéltats Zrt.

28.Vizhalbzat rekonstrukcio

Hosszutavon Kunszentmikléson 14630 fm kivaltésat tervezzik.
29.Vizhalbzat rekonstrukcié

Hosszutavon Tass teleplilésen 12560 fm kivaltasat tervezzik.
30.Vizhalbzat rekonstrukeiéd

Hosszutavon Szalkszentmarton teleptlésen 8030 fm kivaltasat tervezzik.
31.Vizhalbzat rekonstrukcio

Hosszutavon Dunavecse telepiilésen 7420 fm kivaltasat tervezzik.
32.Vizhaldzat rekonstrukcid

Hosszutavon Apostag teleptlésen 1970 fm kivaltasat tervezzik.

5 Beruhazasi terv

A Gordulé Fejlesztési Terv 2022-2036 idBszakra vonatkozé beruhdzésok
6sszefoglalo tablazatat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I utem 2022
. Eljarasi dij

—

A Magyar Energetikai és Kozmu-szabalyozasi Hivatal, valamint az Orszégos
Katasztréfavédelmi Hivatal engedélyezési, j6évahagyasi eljarasanak dija a
vizikézmU-szolgéltatasrdl sz4l6 2011. évi CCIX. térvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtasarol 58/2013. (l1. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapjan.

2. Tass-Gudmon-foki vizm(telepen 1 db frekvenciavaltds oblitészivattyu beszerzése
valt szukségessé.

3. Tass, Gydngyvirag utca 250 fm @90 KPE ivéviz gerincvezetékek épitését tervezi
az Onkorményzat elldtatlan ingatlanok vizellatasa céliabél. A vezetéképités
vizjogi létesitési engedélyes terv, valamint ez alapjan kiadott vizjogi iétesitési
engedeély alapjan fog megvalésulni.

Il utem 2023-2026

4. Tass, Gudmon-fok Uj csapos kut épités a vizellatds zavartalan biztositasa
érdekében.

5. KEHOP Plusz 2.1.1 és KEHOP 2.1.11 projektek megvaldsitasa

A dunai vizellaté rendszer vizbazisat képezd Tass, Gudmon-foki partisziresu
vizet termeldé kutak altal biztosithaté vizmennyiség szlkésnek bizonyulhat,
amennyiben a Duna vizszintje alacsony. A hidrogeoldgiai adottsagok miatt a
kitermelhetd vizmennyiség tovabbi sekély mélységl kutak létesitesével sem
névelhetd érdemben.

Szabadszallas-Balazspusztan egy kUt biztositia a vizellatast, melynek
vizminésége vas és mangan szempontjabdl kifogasolt. Vizkezeld technolégia és
tartalék kut nem all rendelkezésre.

A dunai rendszer kapacitasa boOvithetd csaposkut Ietesitésével es a
balazspusztai rendszerrel vald 6sszekétéssel. Gudmon-fokon a viztisztité
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technologia kapacitasanak bdévitése, Balazspusztan U(j vas-manganmentesitd
technolégia létesitése szikséges.

A projekt részét képezi a feleslegessé valé kutak eltémedékeléssel térténd
megszuntetése, mellyel a vizbazisok elszennyezédésének kockazata csokken.

Erintett rendszerelemek:
— Tass, Gudmon-fok cséposkut Iétesitése, technolégia kapacitasanak
bbvitése
— Balazspuszta vizm(telep és 120,0 m talpmélységl, 60-65 m3/h minimalis

kapacitasu tartalékkut létesitése, vas-manganmentesitd technolégidval,
viztarold medencével

— Balazspuszta-Szabadszallas, valamint Balazspuszta-Kunadacs
tavvezeték épitése, meglévd halézatszakasz rekonstrukcidja, szikség
esetén nyomasfokozé allomas létesitése

— lranyitastechnikai berendezések étalakitdasa, programozas, SCADA
rendszerbe integralas

- Gudmon-fok, Szalkszentmarton, Szabadszéllas kutak eltomedékelése
Tass-Gudmon foki vizm(telepre légvfivé berendezés beszerzése szikséges.

Tass-Gudmon foki vizmitelepre légoxidacios kompresszor beszerzése
szukseges.

. Tass, Duna sor 2500 fm @90 KPE ivoviz gerincvezetékek épitését tervezi az

Onkorményzat ellgtatlan ingatlanok vizellatasa céljabol. A vezetékeépités vizjogi
létesitési engedélyes terv, valamint ez alapjan kiadott vizjogi létesitési engedély
alapjan fog megvaldsuini.

utem 2027-2036
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6 Rendelkezésre all6 forrasok bemutatasa
Eves bérleti dij: 10 539 eFt

thott § = T ot2| -1 21 0

Bérleti dij -67 612 10 539 42 155 105 387
VK elsz.

értékesdkkenés * 9120 9000 0 0
Uzemeltet6i forras 0 0 0
Vizikézm-

fejlesztési 1110 0 0 0
hozzajarulas

Forras

atcsoportositas 57 382 0 0 0
Lakossagi 6neré 0 0 0
| Onkormanyzati

forris 0 30 000 0
Palyazati forras 0 1200 000 0
Rendelkezésre allé

gdngydit forras 19 539 1273 067 -1 145 686
Tervezett feltjitas,

pétlas felhasznalas 14 093 1134 140 2 813 600
Tervezett beruhazas

folhasznilés 4 533 1 390 000 45 000
Maradvany 912 -1 251 073 -4 004 286
*vagyonkezelés idészakaban elszamolt, az ellatasért felelésdk részére pénziigyileg atadott
fel nem hasznalt értékcsdkkenési leiras 6sszege

Az |. Utemben tervezett felljitasok, poétlasok és beruhazasok forrasat, bérleti dij és
lakossagi hozzajarulas fedezi.

A ll. és lll. Utemben a tervezett felljitdsok, poétldsok és beruhazésok az adott
idészakban rendelkezésre allé bérleti dij, illetve egyéb forrasok (pl.: palyazat)
mértékéig valdsitandék meg.
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7 Mellékletek

Felujitasi és pétlasi terv 2022-2036 dsszefoglald tablazat (1, 11, 11l Gtem)
Beruhazasi terv 2022-2036 6sszefoglalé tablazat (l.atem)

Helyszinrajz, Tass, Duna sor vizellatasa

Helyszinrajz, Tass, Eszaki Udilléteriilet vizellatas

Helyszinrajz, Dunavecse, Vaczi Mihaly utca vizellatasa

Helyszinrajz, Dunavecse, Rakoczi utca vizellatasa

o o0k WON=
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Atervet benylijtd szervezet megnevezése:

i B <rolodbatde & L

-;n!
AVksztv. 11, § (4) bek

& 16l megnevezé
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szerinti Y

VizikézmU-rendszer kddja: **

GOrdiilG fejlesztési terv a 2022 - 2036 idGszakra
FELITASOK £S POTLASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgaitatd Zartkdrlien miksdd Részvénytdrsasdg
BACSVIZ Viz- és Csatornaszolgalitatd Zartkérien miksds Részvénytarsasag

Vizszolgaltatds

&

ek

Apostag Kozség Onkorma

D

Véros Onkor

11-28130-1-005-00-05

Kunszentmikids Varos O

dsért felelds / ell

v
P

vizikézmd-szolgd itat

ton Kdzség Onkormany

Tass

Vizjogl
iizemeltetési/
fennmaradési

engedély szdma

Fontosséagl

racil Feldjitds és potids megnevezése

Az érintett ellthsért

Tenre:mt]
nettd ki Farrks "

Megvalositas
varhaté idGtartama

Tervezett
Id&tav.

ével szerint

A feltjitas és pétlas itemezése a tervezési idGszak

felel&s{ok)
megnevezése

(eFt)

©5!

Kezdés | Befejezés|

(révid / kézép

/ hosszu)

ey

7|1819

10|

11

12]13)

14/ 15|

MEKH és Katasztrifavédelmi hatdsdgi
eljdrdsidf

Kunszentmikids Véros
Onkormanyzata
Tass Kozség
Onkorményzata
Szalkszentmérton
Kozség Onkorményzata
Dunavecse Véros
Onkorményzata
Apostag Kdzség
Onkorménytzata

beérleti di)

2022 2022

cserék, & k és
tlzcsap-csomopontok feldjitdsa

35300/6089-
47/2015. dh,

Kunszentmikids Véros
Onkarmanyzata
Tass Kdzség
Onkormanyzata
Szalkszentmarton
Kozség Onkorményzata
Dunavecse Véros
Onkormdnyzata
Apostag Kozség
Onkorménytzata

2700

bérleti dij

2022 2022

35300/6089-

3, Rendkivili helyzetbél adddd munkék 47/2015, éit.

Kunszentmiklds Viros
Onkorményzata
Tass Kdzsdg
Onkorményzata
Szalkszentmarton
Kézség Onkormanyzata
Dunavecse Véros
Onkormanyzata
Apostag Kdzség
Onkorménytzata

560

bérleti dij

2022 2022

Tass, Gudmon-fok F-3. és I1l/5. jeld 3

Kunszentmikids Varos
Onkormdnyzata
Tass Kézség
Onkorményzata

1l rba b bt rd e Foldi

4 fi 47/2015. 4lt.

Kozség Onkorményzata
Dunavecse Varos
Onkorményzata
Apostag Kbzség
Onkorménytzata

1 800]

bérletidij

2022 2022

rovid X

Tass, Gudmon-fok kitelep 4, 5, 6 s2.
kutakndk betonkorrozids hibdinak
javitésa, belsé vizzdrd bevonat készitése,
5. aknafedlapok és s2énacél kitfejgépészeti
elemek festése;

Bz 5. és 6. sz. kit f6démének és
prizmajanak feldjitdsa

35300/6089-
47/2015. alt.

Kunszentmiklds Vdros
Onkorményzata
Tass Kézség
Onkormanyzata
Szalkszentmarton

Dunavecss Viros
Onkorményzata
Apostag Kdzség
Bnkarminytrata

Kézség Onkormédnyzata|

9000

VK elsz.
értékcsokkenés *

2022 2022

révid X

14 093

ék cserék, 6,
tlzcsap-csomdpontok felujitasa

k és 35300/6089-

47/2015. &lt.

Kunszentmiklds Véros
Onkorményzata
Tass Kozség
Onkormanyzata
Szalkszentmarton
Kozség Onkormanyzata
Dunavecse Véros
Onkorményzata
Apostag Kozség
Onkorménytzata

10 000

bérleti dij

2023 2026

kbzép

Dunavecse, Vaczi M. utca 100 m DN100
rakonstrukeid (kivilis)

35300/6089-
47/2015. k.

Dunavecse Véros
Onkorményzats

1500

bérleti dij (részbeni
forrashiany)

2023 2026

kézép

Dunavecse, Rikoczi utca 350 m DN100
rekonstrukcid (kivaltas)

35300/6089-
47/2015. éht.

Dunavecse Viros

Onkorményzata

4000

bérleti di (részbeni

2023 2026

kézép

Gudmon-fok kdtelep T3, és T6. J. kutak
kapcsoldszekrényeinek cseréje

35300/6089-

& 47/2015. ék.

Kunszentmildds Véros
Onkorményzata
Tass Kézség
Onkormanyzata
Szalkszentmarton
Kézség Onkorményzats
Dunavecse Vdros
Onkormanyzata
Apostag Kézség
Onkormanytzata

1500

bérlet! di] (részbeni
forrashidny)

2023 2026

kozép




10.

Tass, Gudmon-fok héldzeti kimend

ékek cseréje

35300/6089-
47/2015. éh.

Kunszentmiklds Véros
Gnkorményzata
Tass Kozség
Onkorményzata
Szalkszentmdrton
Kozség Onkormanyzata
Dunavecse Véros
Onkorményzata
Apostag Kézség
Onkorménytzata

1500

bérleti dij (részbeni

forrdshidny)

2023

2026

kazép

11,

Tass, Gudmon-fok vizm(géphdzban 3 db
vezéridszekrény csaréje

35300/6089-
47/2015. dit.

Kunszentmikids Véros
Onkorményzata
Tass Kézség
Onkormanyzata
Szalkszentmdrton
Kézség Onkormd nyzata
Dunavecse Véros
Onkormanyzata
Apostag Kozség
Onkorméanytzata

15000

bérleti dij (részbeni

forrashidny)

2023

2028

kézép

12,

Tass, Gudmon-fok védterilet! bejérd (t
burkolatdnak felujitasa

35300/6083-
47/2015. 4kt

Kunszantmildds Virae
Onkormanyzata
Tass Kézség
Onkorményzata
Szalkszentmérton
Kézség Onkormanyzata
Dunavecse Varos
Onkorményzata
Apostag Kézség
Onkormanytzata

20000

bérleti di (részbeni

forréshidny)

2023

2028

13.

Tass, Gudmon-fok 12, 13, 14, 15 sz, kutak
bekétéutjainak kiépitése

35300/6089-
47/2015. éit.

Kunszentmikids Véros
Onkormanyzata
Tass Kézség
Onkorményzata
Szalkszentmirton
Kézség Onkormdnyzatal
Dunavecse Varos
Onkarmanyzata
Apostag Kozség
Onkorménytzata

10000

barleti dij (részbani

forrdshiény)

2023

2026

kézép

14,

Vizhdldzat rekonstrukeid -
Kunszentmikids (5852 fm)

35300/6089-
47/2015. dlt.

Kunszentmiklds Varos
Onkormdnyzata

351 120|

bérleti dij (részbeni

forrdshidny)

2023

2026

kbzép

1%

Vizhdldzat rekonstrukeid - Tase (5024 frm)

35300/6089-
47/2015. 4.

Tass Kdzség
Onkorményzata

301 440

bérleti dij (részbeni

forr

2023

2026

kbzép

16.

Vizhélézat rekonstrukcic -
Szalkezentmérton (3212 fm)

35300/6089-
47/2015. dk.

Szalkszentmdrton
Kézség Onkorményzata

192720

bérleti dij (részbeni

forrashidny)

2023

2026

kézép

17.

Viah A ona

12968 fm)

keid. D

25200/6089-
47/2015, éft.

Dunavecse Véros

Onkorményzata

178080

beérleti di] (részben)

forrdshiany)

2023

2026

kézép

18,

VizhéIézat rekonstrukcid - Apostag (788
fm)

35300/6089-
47/2015. dit.

Apostag Kozség
Onkorménytzata

47280

bérleti dij (részbeni

forrashidny)

2023

2026

kézép

1. iitem dsszesen

1124 140

18,

Bekstdvezeték cserék, csomdpontok és
tlzcsap-csomdpontok felditdsa

35300/6089-
47/2015. étt.

Kunszentmiklds Véros
Onkorményzata
Tass Kozség
Onkormanyzata
Szalkszentmdrton
Kézség Onkormanyzata
Dunavecse Varos
Onkormanyzata
Apostag Kbzség
Onkormanytzata

10000

bérleti dij

2027

2036

hosszi

20.

Tass, Gudmon-fok csépince technold
csévezetekek cseréje

35300/6089-
47/2015. dkt.

Kunszentmikids Vdros
Onkorményzata
Tass Kézség
Onkerményzata
Szalkszentmarton

Dunavecse Véros
Onkorményzata
Apostag Kiizség
Onkorménytzata

Kézség Onkorményzata|

10000

bérleti dij (részbeni

forrdshidny)

2027

2036

hosszu

21,

Tass, Gudmon-fok parti (t és a T-2/A., T-
3, T-4, T-5, T-6. és T-11. |, kutak bekéts
Utjdnak betonozds felljitdsa (hrsz:
0181/8 és 0181/5)

35300/6089-
47/2015, éit.

Kunszentmiklds Varos
Onkorményzata
Tass Kozség
Onkormanyzata
Szalkszentmarton
Kozség Onkorményzata
Dunavecse Varos
Onkorményzata
Apostag Kozség
Onkormanytzata

10000

bérleti dij (részbeni
forrashidny)

2027

2036

hossz2(




Kunszentmikids Véros
Onkormdnyzata
Tass Kozség
Onkorményzata
Gudmon-fok vizm(telep szlrétartdly (1. 35300/6089- szalkszentmdrton bérleti di) (részben| .
22, Ay 4000 027 | 203 Xpx
kemra) szdrétoltet cserée 47/2015.4tt. |Kozség Onkormanyzate forrdshidny) | ° € o
Dunavecse Vdros
Onkorményzata
Apostag Kozség
Onkorménytzata
Kunszentmikids Véros
Onkorményzata
Tass Kdzség
Gnkormdnyzata i
Gudmon-fok cspince 700 mm-es
e % 35300/6089- | Szalkszentmirton bérleti di] (részbeni 5
A2 ) cseréje (45 | 47/2015. dh. |Kérség Gnkorményzata 3000] ¢ résnidny) 2027 | 2036 hosszii XX
Dunavecse Véros !
Onkorményzata
Apostag Kézség |
Onkorménytzata
A 35300/6089- Tass Kozség bérleti di] (részbeni 3
28, |Kdtfe 45000 2027 y
s 47/2015.dit._ | Onkormnyrats forrdshidny) gl Wi i
Gépészeti, elektronikai és 35300/6089- Tass Kézség bérleti dij (részbeni 3
25 lirknyhastechniaifelgjitds 4772015, 8. Onkor L3000 eoviishiny) 2027 41 2085 hoeszl X
SR 35300/6089. Dunaveees Véroe barlati dij (réezbani . |
26, Magastarozo felujitasa 47/2015, ék. Srikotabi 15000 forrdshidny) 2027 2036 hosszi X| X
27, [Térszinitérond felijitdsa :;j:g{:":: i 10000 "":‘r‘:’:':“"’n:;""' 2027 | 2036 | hossau x| x
8. (Vizmltelep és -géphdz feliidsa 33?23{:":: 6::: K 15000 “"z‘ dij (részbeni | 055 | 5036 hosszd x| x
29, |Vizhaldzat rekonstrukcid (14630 fm) i;;”g{m& 4 "”"b."":::’“ﬂ“":i:';"” 877800 ”":{':‘2,::::;""' 2027 | 203 | hosszu X[ x
30.  |Vizhéldzat rekonstrukeid (12560 fm) :;7;3{:”:: c;::ﬂ::;’yzn 753 600 “':;2'::;;;""' 2027 | 2036 hosszd x| x
35300/6089- Szalkszentmdrton bérleti dij (részbeni «
81. Vizhdldzat rekonstrukcid (8030 fm) 47/2015.4kt. |Kozség Onkormanyzata| 481 800 forréshidny) 2027 2036 hosszi x| x
35300/6089- Dunavecse Varos bérleti dij (részbeni 7
32, |Vizhdldzat rekonstrukcid (7420 fm) . s 445200 forréshigny) 2027 2036 hossz(i X[ x
33, |vizhdiozat rekonstrukeid (1970 fm) igﬁgg{gﬂﬁ' QT;:“‘:‘:_’:: 1186200 b‘“sr":g::::\';"“' 2027 | 203 hosszi x| x
11l iitem 2 813 600

* a megfeleld szdvegrészt alahizassal kel jelgini
** & Hivatal dltal a mlkodés| engedélyben megallapitott VKR-kad




A tervet benyGjto szervezet megnevezése:

il dgazat
A Visatv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményezd fel megnevezése:
VizikBzmi-rendszer kédja: **

Gordul fejleszrési terv a 2022 - 2036 |doszakra
BERUHAZASOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA
BACSVIZ Viz- és C Igaltato Zartk mikads R li
BACSVIZ Viz- és C: k miksds
Vizszolgtatas

felelds / elldtasért felelGsok képviselGie / vizikbamd-szolgihtatd *

¥ 8

Vares O

Apostag Kozség Onk yzata, D
11-28130-1-005-00-05

Viros Onk yeata, Kozség O yzata, Tass Kzség Onks

Vizjogl

b " L o

engedély szima

a tervezési idészak ével
6| 7| 8] 9|10f 11} 12| 13 14} 15|

Az el lété Tervezett nettd kbitség | Megvalositds virhaté| Tervezett

forrdsonként| _Ssszesen - (rbvid / kbzép
felelés(bk) megnevezése, Ter) Kezdés | Befejezés / hossz)

MEKH &¢ Kataextrbfavédelmi hatoedgi
eljardsi dij

Kunszentmiklés Varos
Bnkormanyzata
Tass Kouség
Onkormanyzata
Cralkszentmirton
Kbzség Onkorminyzata
Dunavecse Viros
Onkormanyzata
Apostag Kbrség
Onkormanytzata

33 3 bérleti dij 2022 2022 rovid X

Tass, Gudmon-fok 1 db blitGszivattyd
beszerzése frekvenciavilioval

Kunszentmikios Varos
Onkormanyzata
Tass Kbzség
Onkorményzata
m:::k;:::‘:i::::t: L A e o \
Dunavecse Viros
Onkormanyzata 8 2
Apostag Kizség : !
Onkorménytzata R

3 Tass, Gydngvirdg utca vizhalozat épités

Tass Koiség

Boko 2500

2500 bérleti dij 2022 2022

fovid X[

1. litern Bsszesen

4 Tass, Gudmon-fok csdpos kat épitése B

Kunszentmiklos Véros
Onkormanyzata
Tass Kozség
Onkormdnyzata
Saalkszontmdrton (nésibat
Kbzség Onkormdnyzata
Dunavecse Varos il i
Onkorményzata i
Apostag Kbrség
BOnkormdnytzata

bérleti dij

170 ooo 170 000 2023 2026 kbzép

5 KEHOP Plusz 2.1.1. és KEHOP 2.1.11
! projektek megvalésitisa

Tass Kbrség

Onkorményzata 1360/000

1.200 000 pélyazati forrds 2023 2026 kizép

7 Tass, Gudmon-fok légfiivo berendezés
9 beszerzés

Kunszentmiklos Viros
Onkormanyzata
Tass Kizség 1 FE
Onkormsnyzata 1 R 2 S
Stalkszentmarton
Kozség Onkormanyzata S Py
Dunavecse Viros
Onkormanyzata
Apostag Kozseég

10 000 2023 2026 kibzép X

8 Tass, Gudmon-fok legoxidacios
kompresczor boszarzés

Onkorménytzata efil

Kunsczentmiklés Viros -
Onkorményzata -
Tass Kbzseg
Onkormdnyzata
Szalkszentma rton
Kbzség Onkorményzata
Dunavecse Véros
Onkorményzata
Apostag Kbzség
Onkorménytzata

2000 2023

palyézat

Tass Duna sor vizvezetek kivitelezés
2500 m D90

Tass Kbaség
Onkormanyzata

8000 onkorményzati 2023 2026
forrds

1l Utern Bsszesen

1 390 000

Tass, Udal6terillet teljes vizelltas
torvazée, kivitolozéde

beérlet] dij

(részbeni
forrdshidny)

Tass Kbzség

Bokorminyzata BN

45 000 2027 2036

45 000 o i iy

fitem Bsszesen
*a megl dﬁs Gvegrésat aldhazassal kell jeldini

## 5 Hivatal Sltal 2 mdkiddsi angaddlyban mogsllapitott VKR kéd




Eves bérleti dij:

10 539 eFt

thozott 1 1 073
Bérleti dij -67 612 10 539 105 387
VK elsz. értékcsdkkenés * 9120 9 000 0
UzemeltetGi forras 0 0 0
Vizikézmi-fejlesztési
hozzajarulas s i g ¢ i
Forras atcsoportositas 0 0 0
|Lakosséagi 6neré 0 0 0
Onkormanyzati forras 0 30 000 0
Palyazati forras 0 1 200 000 0
Rendelkezésre allo
i fonsts 19 539 1273 067 -1 145 686
Tervezett felGjitas, pétlas
felhasznilas 14 093 1134 140 2 813 600
Tervezelt beruizés 4533 1390 000 45 000
felhasznalas
Maradvany 912 -1 251 073 -4 004 286

“vagyonkezelés idészakaban elszamolt, az ellatasért felelésok részére pénziigyileg atadott fel
nem hasznalt értékcsdkkenési leirds 6sszege




